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Tranzero Energy har pågått under ett år, maj 2025-maj 2026, med målet att 
säkerställa att konkurrenskraften hos industriklustret kan bibehållas eller förbättras 
oavsett effektproblematik eller ej. Deltagande aktörer har varit Scania, Varo Preem 
Volvo Cars, Volvokoncernen, Stena Line, Göteborgs Hamn, Göteborg Energi,  
Göteborg Energi Elnät, Vattenfall och Vattenfall Eldistribution med AI Sweden som 
sammanhållande projektledare.
 
Tranzero Energy är en del av det långsiktiga Tranzero-initiativet, lanserat av  
Göteborgs Hamn, Scania, Stena Line samt Volvokoncernen 2021. Syftet var att 
minska utsläppen från godstransporterna kopplade till Skandinavien största hamn, 
genom att snabba på övergången till fossilfria drivlinor. Ett antal initiativ har drivits 
inom ramen för Tranzero.
 
Tranzero Energy har drivits i fokuserade arbetspaket. Sammanfattningsvis är de 
viktigaste slutsatserna:

Den etablerade bilden av att svensk industri har omfattande flex- 
potential som med lätthet kan användas för att hantera tillfälliga  
effekttoppar och liknande akuta situationer stämmer inte. Det behöver därför 
utredas om andra samhällssektorer kan bidra med tekniskt, ekonomiskt och regula-
toriskt genomförbar flexibilitet som inte påverkar svensk  
konkurrenskraft negativt. 

Ökad prognosförmåga och utvecklad planering kan minska risker och  
kostnader.  En växande utmaning när el- och stödtjänstemarknaderna utvecklas 
är ökade och mer variabla kostnader. Ett sätt att undvika dessa kostnader kan vara 
förbättrade korttidsprognoser och planering. 

Fortsätt jobba i kluster-konstellation för löpande dialoger. Klusterformatet har i 
sig varit ett arbetssätt som skapat värde, genom närmare kontakter och ökad  
förståelse för andra aktörers situation, bland annat tack vare att nätägaren tog en 
aktiv roll och stöttade industriaktörerna att kartlägga och sätta en kostnad för  
befintliga flexmöjligheter. Vi rekommenderar liknande samarbeten i andra delar av 
landet.

Kompletterande slutsatser i sammanfattning:

Gör gedigna analyser av verksamheters faktiska flexpotential och  
använd som beslutsunderlag. Utan en tydlig bild av vilken flex som går att  
realisera både tekniskt och kommersiellt finns inte förutsättningar att ingå nya  
typer av avtal.

Sammanfattning 
och budskap
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Tekniska lösningar för flexibilitet och obalanskostnader behöver komma på 
plats för transportsektorns elektrifiering. Detta innebär investeringar i bland 
annat prognosverktyg och utveckling av nya typer av anslutningsavtal och tariffer 
för laddoperatörer. 

Svensk industri behöver närliggande energiproduktion. Det är centralt utifrån 
flera dimensioner, såsom pris, leveranssäkerhet, resiliens och kapacitet, att inte 
enbart förlita sig på kraftproduktion utanför regionen. 

Utnyttja tidsfönstret som gynnsamma effektprognoser ger. Under  
projektets gång skrevs prognoserna för kommande effektbehov på Hisingen ner, 
vilket skapar utrymme att fortsätta jobba med frågan utan tidspress och utveckla 
mer långsiktiga tillämpliga lösningar för industrin. 

Under projektets gång har försörjningstrygghetens betydelse för  
regionen ökat. Dialogen mellan aktörerna bör fortsätta för att öka regionens mot-
ståndskraft i händelse av kris och krig. 

Bakgrund och metod
Tranzero Energy är ett strategiskt forsknings- och samverkansinitiativ med fokus 
på att adressera och synliggöra de nuvarande och framtida behoven av elektricitet 
och effekt inom näringslivet och industrin. Industriklustret på Hisingen används som 
fallstudie/exempel.
 
I prognoserna för eleffektsbehov för Göteborg som gjordes av Göteborg Energi Nät 
AB 2025 pekade analysen på att effektbehovet skulle öka kraftigt fram till 2035. 
Den största delen av den prognostiserade ökningen berodde på industrins och 
transporternas ökade eleffektsbehov. I kombination med de långa ledtiderna för 
att få till mer nätkapacitet till Göteborg från överliggande nät var ett ingångsvärde 
när projektet startade att Göteborg redan 2027 och därefter vid återkommande 
tidpunkter riskerar att få kapacitetsproblem. Därmed kunde ansökningar om ökad 
effekt inte mötas utan villkorade avtal eller andra mekanismer. Detta skulle i  
praktiken inneburit en stark inbromsning av elektrifieringen av området om inte en 
lösning togs fram.
 
Inom Tranzero Energy är utgångspunkten att man i nära samarbete mellan olika 
aktörer kan öka kunskap och förståelse om den aktuella situationen och  
utvecklingen framåt avseende tillgång och efterfrågan på eleffekt, och även kunna  
tillskapa effektutrymme vid akuta situationer. Ett ökat samarbete skulle också kun-
na leda till lägre kostnader för investeringar i energiinfrastruktur och annan utrust-
ning i framtiden.
 
Syftet med projektet har varit att säkerställa att konkurrenskraften hos industriklus-
tret kan bibehållas eller förbättras oavsett effektproblematik eller ej. Projektet har 
varit unikt i sitt slag genom att så många olika typer av aktörer, både olika  
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industrier men även elhandels- och elnätbolag, har medverkat. Flera av deltagarna 
i projektet bedriver verksamhet på fler platser i Sverige och internationellt och är 
centrala aktörer i transportsystemet. Det innebär att lärdomar som dras lokalt i  
Hisingen-klustret också kan skapa värde i hela landet. Dessutom finns runt om i 
landet fler industrikluster liknande det på Hisingen som kan lära av projektets  
arbetsmetodik och jobba på liknande sätt.
 
Under projektets gång förändrades förutsättningarna för eleffektsbehovet i  
Göteborg, mestadels på grund av framflyttade eller inställda industrietableringar. 
Detta medförde att risken för kapacitetsproblem i närtid försvann. Något akut hot 
om nära förestående kapacitetsbrist bedöms därför inte längre existera. Däremot 
kvarstår transportsektorns pågående omställningsbehov, samt två andra perspek-
tiv ökade i aktualitet: resiliens och robusthet respektive kostnader kopplat till det 
som definieras som obalanser i elförbrukningen hos de deltagande aktörerna.  
Detta ledde till att projektet justerades och till viss del vidgade sitt scope något 
jämfört med ursprungligt innehåll.
 
Denna förändring av tillståndet i systemet skapar alltså någon form av tidsfönster 
som projektets aktörer enades om att nyttja för att förbättra förutsättningar/möjlig-
heterna att kunna hantera framtida eventuell kapacitetsbrist, snarare än att lösa en 
existerande. Frågeställningen är fortsatt aktuell eftersom omställnings- och  
utvecklingsbehov i grunden kvarstår.
 
Målet med projektet, som haft en karaktär av förstudie, har varit att genom kart-
läggningar, analyser och undersökningar identifiera ett antal rekommendationer 
kring framtida fortsatta forsknings- och utvecklingsområden. Detta kan bland 
annat handla om regional kraftproduktion och tekniska/affärsmässiga lösningar för 
det som kallas flexibilitet, samt olika policyrekommendationer både till externa som 
interna aktörer till industriklustret.

Sammanfattningsvis var de förväntade resultaten från projektet:

•	 Ökad kunskap och förståelse för elbehov och tillgång.
•	 Konkreta lösningar för att balansera energi- och effektsituationen.
•	 Ökat samarbete mellan aktörer inom industri, transport och energi.
•	 Rekommendationer för att främja en hållbar energiomställning.

 
Industriklustrets deltagande aktörer har under projektet varit Göteborg Energi,  
Göteborg Energi Elnät, Göteborgs Hamn, Scania, Stena Line, Varo Preem, Vatten-
fall, Vattenfall Eldistribution, Volvo Cars och Volvokoncernen. Projektledare har varit 
AI Sweden och projektet har pågått under 1 år mellan maj 2025 till maj 2026. 
 
Inom ramen för projektet har ett antal arbetspaket bedrivits. Det har varit arbets-
paket som ansvarat för omvärldsanalys, kartläggning och värdering av flexibilitets-
potential, analys av möjliga existerande lösningar för att hantera kapacitetsbrist, 
identifiering av nya innovativa lösningar för att hantera kapacitetsbrist samt  
slutligen sammanställning av projektets insikter och budskap.
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Underliggande insikter  
och resultat

Gör gedigna analyser av verksamheters faktiska  

flexpotential och använd som beslutsunderlag.

Den gedigna kartläggning och analys av projektdeltagarnas respektive flex- 
potential i existerande processer som skett inom ramen för Tranzero Energy visar 
att det endast finns begränsade möjligheter att tillhandahålla flex till elsystemet 
utifrån systemets villkor, det vill säga när kraftproduktion inte fungerar, oplanerade 
avbrott i distributionen eller elbehovet stiger plötsligt. Däremot finns visst mått av 
intern flexibilitet, det vill säga att inom en verksamhet kunna balansera effektan-
vändning mellan en enskild aktörs olika verksamheter/processer för att hålla nere 
sitt totala effektabonnemang och därmed minska utbyggnadskostnader. Dessa 
besparingar måste vägas mot kostnaderna att implementera processer, system 
med mera i industrin för att hålla nere sitt effektbehov.
 
Detta är ett centralt resultat i Tranzero Energy då den allmänna debatten ofta  
refererar till industrins flexibilitet som stöttande för elektrifieringsplaner. Vår slutsats 
är att tillverknings- och processindustri inom Tranzero Energy inte kan stå för  
denna flexibilitet i nuläget givet tekniska och ekonomiska förutsättningar.
 
För vissa industrier krävs omfattande investeringar i förändringar i process- och 
tillverkningsflöden för att dessa ska kunna vara en del av en flexlösning, och för 
vissa delar av en verksamhet kan det till och med vara tekniskt omöjligt att hantera 
plötsliga bortkopplingar, eftersom det kan leda till skador på utrustning eller  
personal. Olika kunder och industriella processer har därför olika flexpotential 
beroende på hur lång framförhållningen är innan effektbristen uppstår (sekunder, 
timmar, dygn, månader, år) och hur länge den kommer att pågå. Snabb nedregle-
ring är tekniskt omöjligt för somliga verksamheter, medan möjligheterna att bidra är 
större med längre framförhållning. Vad som är ekonomiskt, tekniskt och  
regulatoriskt genomförbar flex varierar därför mellan olika elkonsumenter och även  
beroende på tidsperspektiv – och kan bara realiseras om det kan ske med  
bibehållen produktionsförmåga och konkurrenskraft.

Hos aktörer i alla sektorer krävs interna ansträngningar för att kartlägga den egna 
flexpotentialen, både vad gäller teknisk, ekonomisk och regulatorisk genom- 
förbarhet. Med interna ansträngningar avses bland annat investeringar i  
kompetens, prognos, fysisk styrning av resurser, mjukvarulösningar och drift skulle 
behövas hos elkonsumenter för att bättre kunna identifiera och realisera potentialer 
och jobba med flex.
 
För att nå den kritiska volym flexpotential på systemnivå som behövs för påtagliga 
effekter behövs alltså nya tekniska, ekonomiska och regulatoriska förutsättningar 
komma på plats. Möjligen kan en bredare studie med aktörer och branscher  
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representerade resultera i att sådan flexibilitet hittas. Det är inte självklart att den 
sist anslutna kunden är den som har den billigaste flexpotentialen, med lägsta  
möjliga påverkan på konkurrenskraft och samhälle. Potentialen behöver därför 
breddas till alla elkonsumenter, till exempel har uppvärmning av fastigheter troligen 
en flexpotential som är billig och inte har speciellt stor påverkan på kunderna om 
den behöver utnyttjas under kortare tidsperioder, medan flex i en industriell  
process omedelbart kan orsaka enorm kostnadspåverkan.

Kartläggningen (se nedan för en schematisk processbild över kartläggningen i figur 
1) av flexibilitetspotential inom ramen för Tranzero Energy har utgått från dels en 
flexibel resurs förmåga att möta elnätets utmaningar och den ekonomiska  
påverkan på resursägarens verksamhet. Det innebär att potentialen bedöms utifrån 
när och hur länge en resurs kan vara flexibel och hur stor elförbrukning  
resursen har. Aktiveringstid eller hur lång förvarning resursen behöver ingick  
också. Resursägaren har också värderat kostnaden för att genomföra styrning, 
där det är påverkan på övriga processer som bedöms, exempelvis uppskjutna 
prov eller förskjutna leveranser. Resursens flexibilitetsegenskaper tillsammans med 
kostnad eller förlorat värde ger tillsammans en kostnad för industriella flexibilitets-
resurser per effekt eller energi som kan jämföras med andra åtgärder. Jämförelsen 
kan exempelvis ske med en gasturbin, ett batterilager eller andra marknader, som 
prisvariation på Nordpool. Uthållighet och bedömning av tillgänglighet ger  
möjlighet att bedöma resursens förmåga att möta nätspecifika behov och  
potentialen att kombinera olika resurser.
I Göteborg Energi Elnäts dialog med industripartner var intrycket tidigt att en stor 

Figur 1: Schematisk bild över kartläggningsprocessen inom Tranzero Energy.
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del av den nyttjade, eller nära förestående nyttjade, kapaciteten från industrin hade 
en hög alternativkostnad för att vara flexibel, en mindre del effekt hade låg  
alternativkostnad för att vara flexibel (dvs hög flexpotential) och så fanns det en 
viss effekt där emellan. Detta illustreras i grafen i figur 2 nedan med den lila linjen. 

För att komma bort från diskussionen ”om det finns flexibilitet” eller ”om det inte 
finns flexibilitet” kvantifierades alternativkostnaden till kr/kWh tillsammans med  
aktörerna inom industriklustret där resultatet visade att industrins flexibilitet kunde  
delas upp i de tre boxarna som illustreras i figur 2. I resultatet av kartläggningen 
har resurserna delats in i låg kontra hög kostnad, där gränsen dragits vid en  
bedömning av vad som kan anses vara eller ha potential att bli affärsmässig  
flexibilitet, det vill säga resurser som har liknande kostnadsnivå som exempelvis  
laddinfrastruktur, gasturbiner eller mycket höga prisnivåer på Nordpool. 
Det krävs en kritisk volym ”billig” flex för att potentialen i intäkter och kostnadsbe-

 Figur 2: Klassificeringen av olika flexibilitetsresurser efter förslag ifrån Göteborg Energi Elnät AB.
Kostnadsgränserna anges i kr/kWh vilket är en förenkling, men ger ett enkelt jämförelsetal mot andra 
sammanhang såsom elpris, värde vid icke levererad energi samt ersättning på Effekthandel Väst.

sparingar ska kunna överstiga kostnaderna för en enskild aktör. Därför gjordes en 
analys av en leverantör, Profu, för att analysera de ekonomiska förutsättningarna 
och möjliga intäktsströmar för de deltagande industriaktörerna kopplat till lokala 
flexmarknader och de nationella stödtjänstemarknaderna.  Det genomfördes också 
en analys och ett resonemang av kostnader som kan uppstå kring obalanskost-
nader. Rapporten från Profu indikerar att nettopotentialen av affärsmässig flex är 
väsentligt mindre än den teoretiska bruttopotentialen. Projektdeltagarna ser därför 
relativt begränsade möjligheter till lönsam flex i förhållande till de kostnader som 
medföljer.
Möjliga nästa steg:
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•	 Standardisering av datadelning för att underlätta de tekniska aspekterna 
av flexibilitet, och därigenom också skapa nya förutsättningar för  
ekonomisk genomförbarhet. Dessa standarder bör utvecklas på EU-nivå 
inom pågående EU-projekt. 

•	 Samarbete för att utveckla enkla verktyg som underlättar beslutsstöd och 
att göra prognoser som reducerar kostnaderna och skapar förutsättningar 
för fler aktörer att delta på energimarknader. Initiativ skulle kunna tas  
vidare inom forsknings/innovationsprojekt. 

•	 Utred vilken typ av flexibilitet i kundkollektivet som helhet som skulle  
möjliggöra för elnätsbolagen att säga ja till fler förfrågningar om anslutning.  

•	 Samarbete för att sprida inom klustret men även nationellt att studier och 
kartläggningar kring industriell flexibilitet alltid skall innehålla en analys av 
kostnaderna för att skapa hållbart värde.

Ökad prognosförmåga och utvecklad planering kan 
minska risker och kostnader

Obalanskostnaderna har ökat snabbt under 2025 på grund av reviderade regelverk 
från Svenska Kraftnät och att det är brist på resurser för att hålla elsystemet i  
balans i SE3. Med en ökad variabel elproduktion och möjliga framtida flaskhalsar 
och begränsningar i elnäten så kan elpriser och obalanskostnader komma att  
variera ännu mer framöver.
 
Påverkan av obalanskostnader för industrin och laddning av tunga fordon beror på 
hur strategin från balansansvariga ser ut och vilken modell som industri eller lad-
doperatör väljer. Antingen väljer den enskilda kunden att bära sina obalanskostna-
der eller så väljer man att konsolidera obalanserna på en högre nivå . Den senare 
lösningen är den vanligaste.
 
Obalanskostnader är en utmaning för alla konsumenter som har svårt att i förväg 
prognostisera exakt när och var deras förbrukning kommer att ske. Detta slår inte 
minst mot tunga transporter och de behov av effekt för laddning som det innebär. 
De kunder som väljer att låta den balansansvarige bära kostnaderna och risker-
na för obalanskostnaderna betalar idag en avgift för detta. Denna avgift varierar 
kraftigt beroende på hur lastprofilen ser ut för kundens olika uttagspunkter och hur 
många uttagspunkter det totalt sett är men ligger på nivåer mellan mindre än  
1 öre/kWh och upp till några öre/kWh. Om elektrifieringen av transportsystemet ska 
kunna realiseras fullt ut behöver branschlösningar komma på plats för att minimera 
samtliga delar som bidrar till totalkostnaden för laddning, och obalanskostnaderna 
är en del av denna kostnad.
Med förbättrade prognoser och justeringar i planeringen av verksamheterna kan 
sannolikt en del kostnader undvikas. Även dessa initiala steg innebär dock ökade 
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kostnader för verksamheterna, men kan vara något att undersöka vidare. Att dela 
prognoser mellan elnätsbolag, balansansvarig och större kunder kan vara ett  
verktyg som kan reducera nätkostnaderna och obalanskostnaderna.

AI Sweden har inom ramen för andra projekt skapat AI-modeller för korttids- 
prognoser (det vill säga timmar och dagar framåt i tiden) av industriella aktörers  
behov av elektrisk effekt. Samtidigt har projekten skapat liknande modeller för 
elnätsbolagen för att hjälpa dem att förstå tillståndet och tillgång på effekt i sitt 
elnät och till slut kopplat samman dessa prognosmodeller. Projekten indikerar stor 
potential att dessa förbättrade prognoser kan stödja både industrin och tillhörande 
elnätsbolag att hantera nätkapacitetsutmaningar på ett bättre sätt. 
 
Ekonomiska förutsättningar för den typen av investeringar kan vara gynnsamma 
eftersom kostnaderna för obalans ibland är högre än potentiella intäkter från flex. 
Värdet av bättre prognoser och hur de kan användas behöver dock kvantifieras 
mer i detalj.

Möjliga nästa steg: 

•	 Regeringskansliet + Svenska Kraftnät behöver ta fram en nationell plan 
för prognosdelning. EIhandels + Elnätsbolag behöver komma fram till hur 
denna delning av prognoser ska gå till i praktiken. 

•	 Undersök hur AI och maskininlärning kan vara verktyg för att realisera 
flexpotential. 

•	 Verka för principen att elnätet är till för kunderna och att den snabba ök-
ningen i komplexitet för elnätets kunder är fel väg att gå.

Tekniska lösningar för flexibilitet behöver komma på 
plats för transportsektorns elektrifiering

En förutsättning för att transportsektorn ska kunna ställa om är tillgång till tillräcklig 
effekt, vid önskad plats, önskad tidpunkt och till rätt pris. Transportsektorn består 
av många aktörer där brukaren av fordonet kan vara underentreprenörer i flera 
steg, ofta små företag med korta kontrakt, eller transportköparen själv som kör 
sitt eget gods. Att inte klara av transportuppdraget inom förväntad tid, tvingas till 
oplanerade eller längre laddstopp, eller till och med ett extra högt pris för elen vid 
laddare, får stora konsekvenser på den totala transportkostnaden. Åkaren drabbas 
dessutom ofta av böter om man inte hämtar/lämnar godset vid avtalad tid. Finns 
det osäkerhet kring om det kommer att gå att ladda fordonen, eller om det är för 
stora kostnader kopplat till laddningen, till exempel på grund av obalanskostnader, 
riskerar detta alltså att hämma omställningen till elektrifierade fordon avsevärt.
Detta ställer därför höga krav på en effektiv och ändamålsenlig laddinfrastruktur 
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med låga kostnader på energi, nät och hög beläggning på laddningsstationerna 
samt låg risk för negativ påverkan av produktiviteten för transportföretagen. Det 
kommer bara ske om hela ekosystemet agerar tillsammans från transportköpare, 
energileverantör, nätägare och laddoperatör. Det kommer kräva nya typer av avtal, 
tariffer, prognosverktyg, bokningssystem, affärsmodeller (till exempel aggregatorer 
som handlar med risk och balansresurser), och betalningslösningar som sänker 
riskerna och sålunda motiverar åkerier att investera i elektrifierade fordon.

Möjliga nästa steg:

•	 EIbolag, elnätsbolag, laddoperatörer, samt fordonsleverantörer och  
transportaktörer/åkerier behöver komma fram till möjliga lösningar som är 
affärsmässigt hållbara för alla inblandade. 

•	 Fortsatt proaktiv utbyggnad av laddinfrastruktur. 

Tydliggör vad villkorade avtal innebär

Villkorade avtal är ett sätt att möjliggöra snabbare anslutning i områden med  
begränsad kapacitet och ska ses som en elnätsanslutning med något lägre  
garanterad tillgänglighet än normala anslutningar. Avtalsformen är tänkt att  
användas som en temporär lösning i väntan på att kapaciteten i det lokala eller 
regionala elnätet byggs ut.

Villkorade avtal bör inte i första hand ses som en flexibilitetsresurs utan huvud- 
sakligen som en administrativ riskdelning mellan kund och elnätsbolag för att  
överbrygga en plötslig kapacitetsbrist.
 
Villkorade avtal som kräver nedstyrning i förebyggande syfte, det vill säga att de 
kan ske med viss regelbundenhet, är inte ett gångbart alternativ för företag inom 
Tranzero Energy då de riskerar att påverka företagens konkurrenskraft eller  
elektrifieringstakt. Projektets bedömning och slutsats är att detta gäller brett i  
tillverknings- och processindustri.

Vidare saknas också en tydlig förväntansbild på vad så kallade “prima effektavtal” 
innebär i form av leveranssäkerhet. 
 
Möjliga nästa steg:

•	 Nätbolagen måste definiera avtalsformen gällande effekt, energimängd, 
uthållighet och frekvens (hur ofta nedstyrning avropas) för att kunden ska 
kunna bedöma de affärsmässiga riskerna. 

•	 Reglerande myndigheter och elmarknadens alla parter behöver se över 
hur man hanterar alla befintliga kunder och inte bara de sist anslutande.

Svensk industri behöver närliggande  
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energiproduktion

Betydelsen av försörjningstrygghet och lokal effektsäkring har accentuerats under 
projektets gång. Merparten av Tranzero Energys medlemmar har verksamhet som 
behöver el även i krissituationer för att säkerställa sina uppdrag och hålla samhället 
igång. Resiliensen för regionen behöver därför ökas.
 
Blickar man framåt säger prognoserna att kapacitetsproblem i elnäten sannolikt 
uppträder längre fram i tiden när elektrifieringen tilltar. En åtgärd för att minska 
utsattheten är mer lokal närliggande elproduktionskapacitet.
 
Lokal energiproduktion har förmåga att möjliggöra både lokal beredskap och ökad 
överföringskapacitet och kan ersätta behovet av villkorade avtal.

Det behövs därför ny, lokal energiproduktion med en leveransprofil som matchar 
industrins och samhällets behov, även i kris- och krigssituationer. Denna fråga bör 
fortsatt utredas med fokus på affärsmodeller, kapacitetsaspekter och robust di-
mensionering av kraftsystemet. Flera av lösningarna skulle kunna vara användbara 
både i normaldrift och i kris och det är avgörande att man på nationell nivå tar ett 
samlat grepp om frågan i samverkan med myndigheter och stora elkonsumenter.

 Möjliga nästa steg:

•	 Ett samarbetsforum mellan stora elkonsumenter, region och myndigheter 
etableras med fokus på ny elproduktion (likt ACCEL eller Skånes  
Effektkommission). 

•	 Klustrets medlemmar skall verka för att förutsättningarna för lokal  
produktion till konkurrenskraftigt pris skall bli verklighet i närtid.

.

Utnyttja tidsfönstret som gynnsamma  
effektprognoser ger

Ekonomiska drivkrafter för teknikinvesteringar är ett rörligt mål. Det saknas idag 
ekonomiska incitament för omfattande investeringar från ett flexibilitetsperspektiv. 
Obalanskostnaderna riskerar däremot att bli så stora att det finns ett affärscase. 
Behovet av tekniska lösningar för att hantera kapacitetsbrist med hjälp av olika ty-
per av flexibilitet kan däremot uppstå snabbt, i händelse av en plötsligt påkommen 
kris (ledningsavbrott, naturkatastrofer, krig), men också med viss framförhållning, 
exempelvis vid stora nyetableringar av exempelvis stora serverhallar. Från ett kapa-
citetsperspektiv finns i Göteborg just nu inget prognostiserat hot, men det innebär 
å andra sidan att det finns ett tidsfönster att agera proaktivt i.
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Kapacitetsbrist och obalanskostnader kan åtminstone till del hanteras på liknande 
sätt. Samma typ av tekniska lösningar, för bland annat standardiserad datadelning, 
datainsamling och avancerad analys, och delade prognoser skapar bättre förut-
sättningar att hantera båda typerna av utmaningar.
 
Det är en utmaning i sig att förutsättningarna förändras snabbt: En pågående 
omställning av transportsystemet, en förflyttning från kapacitetsbrist i närtid till 
nedskrivna prognoser, resiliensfrågor som blir högaktuella som en effekt av kriget i 
Iran och med ett potentiellt beslut om att låta en AI-fabrik etablera sig som snabbt 
skulle kunna sätta kapacitetsbrist i främsta rummet igen. Därför finns ett behov av 
att proaktivt skapa struktur och mognad kring flexfrågor, villkorade avtal och andra 
kapacitetshöjande åtgärder för att stå bättre rustade när/om det bränner till.
 
Möjliga nästa steg:

•	 Undersöka intresse av att genomföra en pilot för att dela högupplösta  
realtidsprognoser för effektbehovet på dygns/veckobasis mellan industri 
och energisektorn i en första fas. 

•	 Utveckling av affärslösningar och risk- och ansvarsfördelning vid  
kapacitetsbrist som påverkar anslutningar. 

•	 Fortsatt samarbete mellan energi- och industrisektor för att hitta  
optimal användning av existerande elnät samt undersök innovativa lösning-
ar såsom lagring, V2G, gasturbiner och lokal produktion för att möjliggöra 
fortsatt elektrifiering.

Fortsätt jobba i klusterkonstellation för  
löpande dialoger

Inom ramen för omvärldsanalysen identifierades att Tranzero Energy är unikt med 
sin ansats att skapa lösningar för att operativt och dynamiskt hantera kapacitets-
brist inom ett industrikluster. Det finns ett antal nationella och internationella  
exempel på snarlika projekt. Ett lokalt exempel på detta är den så kallade Luleå- 
modellen, där energibolag och industri satte sig vid runt bordet och kom överens 
om hur tillgänglig effekt skulle fördelas.
 
De flesta projekt som identifierades var dock bilaterala projekt mellan en industri 
och tillhörande energibolag, klassiska flexmarknader utifrån olika kontext. Samar-
betsformerna under vilka Tranzero Energy bedrivits har därigenom skapat ett värde 
i sig: Utöver de konkreta insikterna kring bland annat flexpotential hos projektpart-
nerna har projektet byggt en fördjupad förståelse för varandras roller, situationer, 
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möjligheter och drivkrafter. Klusterformationens fokus på effektfrågan har därmed 
skapat insikter och relationer som är värdefulla framöver, även utanför ett eventuellt 
uppföljande projekt.
 
Projektet har bidragit till att skapa en modell för ett systematiskt samarbete mellan 
industri och energibolag vilket har möjliggjort en gemensam förståelse för olika 
roller och ansvar. Skapandet/etableringen av dessa relationer kommer med största 
sannolikhet visa sig vara avgörande för att skapa förutsättningar för att hitta  
framtida gemensamma lösningar, investeringar och affärsmöjligheter samt för  
att bättre hitta möjligheter till riskdelning och ökad transparens och ökad  
försörjningstrygghet.
 
Möjliga nästa steg: 

•	 Klustersamverkan bör fortsätta, med utpekad aktör som samordnande 
part som faciliterar det fortsatta arbetet.
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